
Testresultat 
November 

2022 
  PFAS forbindelser 

Vi har testet vores 
filtre på forurenet 
vand fra boring 
DGU 207.3562 i 
Hedehusene 

Chanson 
forfilter PF 
207 filter 
med P-7000 

Chanson 
ioniserings-
maskine + 
PJ-8000 

iWater 
Mosel 
kande 

iWater 
Kegle 
filter   

grænse 
værdier 

   DONSlab Analyseraport nr.   20220915/055 458518 458523 458520 458525     
      omregn. ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l   ng/l 

1 Perfluorbutansulfonat PFBS 1,5 0,3 0,3 0,3 1,1 PFBS   
2 Perfluorpentansulfonsyre PFPeS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFPeS   
3 Perfluorhexansulfonat PFHxS 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 PFHxS   
4 Perfluorheptansulfonsyre PFHpS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFHpS   
5 Perfluoroktansulfonsyre PFOS 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 PFOS   
6 Perfluornonansulfonsyre PFNS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFNS   
7 Perfluordekansulfonsyre PFDS 1 1 1 1 1 PFDS   
8 Perfluorundecansulfonsyre PFUnS 1 1 1 1 1 PFUnS   
9 Perfluordodecansulfonsyre PFDoS 1 1 1 1 1 PFDoS   

10 Perfluortridecansulfonsyre PFTrS 1 1 1 1 1 PFTrS   
11 Perfluorbutansyre PFBA 3,1 0,6 1,4 0,6 2,4 PFBA   
12 Perfluorpentansyre PFPeA 4,2 0,3 1,2 0,3 2,7 PFPeA   
13 Perfluorhexansyre PFHxA 5,9 0,3 1,6 0,3 3,7 PFHxA   
14 Perfluorheptansyre PFHpA 1,9 0,3 0,3 0,3 1 PFHpA   
15 Perfluoroktansyre PFOA 2,2 0,3 0,3 0,3 0,9 PFOA   
16 Perfluornonansyre PFNA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFNA   
17 Perfluordecansyre PFDA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFDA   
18 Perfluorundecansyre PFUnDA 1 1 1 1 1 PFUnDA   
19 Perfluordodecansyre PFDoDA 1 1 1 1 1 PFDoDA   
20 Perfluortridecansyre PFTrDA 1 1 1 1 1 PFTrDA   
21 6:2 fluortelomersulfonsyre 6:2 FTS 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6:2 FTS   
22 Perfluoroktansulfonamid PFOSA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PFOSA   
23 PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum 4   4,4 1,1 1,1 1,1 1,1   2 
24 PFAS Sum  (12)     0,2 4,2 0,2 12   100 
25 PFAS Sum  (22)   21 0,2 4,2 0,2 12   100 

  Total ekspanderet usikkerhed på ± 30%                 
                    


